
Projektleiter: Ing. Andrea Kretz Projekt P2602787

Umfang: 3 Seiten Mautern, 10.06.2026

Beilage(n): ---

Eine auszugsweise Weitergabe oder Veröffentlichung des Berichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung des Ausstellers
Die Analysenergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.

WSB Labor-GmbH Wasser. Abfall. Schlamm. Kompost. Boden.
Gewerbestraße 3
3512 Mautern a. d. Donau

Telefon und Fax:
02732 / 77 665 - 0, - 55

office@wsblabor.at
www.wsblabor.at

BIC: SPKDAT21XXX
IBAN: AT43 2022 8000 0017 3211

FN 142 744v,  LG  Krems
UID-Nr.: ATU 52 77 01 03

Bankverbindung: Kremser Bank und Sparkassen AG, BLZ 20228, Kto.Nr. 00000-173211

P R Ü F B E R I C H T

Untersuchung von zwei Wasserproben
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Rathausplatz 1
3512 Mautern an der Donau

Auftragserteilung: am 09.06.2026 
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1. Proben und Analysenergebnisse

Probe: P2602787-001
Anlage: WVA Mautern/Donau
Entnahmestelle: Brunnen III Mautern, Probenahmehahn
nähere Beschreibung: Brunnenwasser, Brunnen III
Datum des Probeneingangs: 09.06.2026
Beschreibung der 
Probenahme:

Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber und ist somit 
nicht Teil des Akkreditierungsumfanges. Die Probe wurde dem 
WSB-Labor in einer WSB-Probenflasche übergeben.

Analytik: von 09.06.2026  bis  09.06.2026
Parameter Einheit Messwert TWV RW Anmerkung

Eisen (als Fe) mg/l < 0,01 0,2  
Mangan (als Mn) mg/l 0,044 0,05  

Gesetzliche Vorgaben:

TWV RW: Richtwerte gemäß Trinkwasserverordnung-TWV,BGBl.II 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

Probe: P2602787-002
Anlage: WVA Mautern/Donau
Entnahmestelle: Brunnen IV Mautern, Probenahmehahn
nähere Beschreibung: Brunnenwasser, Brunnen IV
Datum des Probeneingangs: 09.06.2026
Beschreibung der 
Probenahme:

Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber und ist somit 
nicht Teil des Akkreditierungsumfanges. Die Probe wurde dem 
WSB-Labor in einer WSB-Probenflasche übergeben.

Analytik: von 09.06.2026  bis  09.06.2026
Parameter Einheit Messwert TWV RW Anmerkung

Eisen (als Fe) mg/l < 0,01 0,2  
Mangan (als Mn) mg/l < 0,006 0,05  

Gesetzliche Vorgaben:

TWV RW: Richtwerte gemäß Trinkwasserverordnung-TWV,BGBl.II 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
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2. Beurteilung der Analysenergebnisse

Brunnen III

Der Eisengehalt der Wasserprobe liegt unter der Bestimmungsgrenze und somit unter dem in der 
Trinkwasserverordnung angeführten Richtwert.
Der Mangangehalt der Wasserprobe liegt mit 0,044 mg/l unter dem Richtwert gemäß 
Trinkwasserverordnung von 0,05 mg/l.

Brunnen IV

Der Eisengehalt der Wasserprobe liegt unter der Bestimmungsgrenze und somit unter dem in der 
Trinkwasserverordnung angeführten Richtwert.
Der Mangangehalt der Wasserprobe liegt unter der Bestimmungsgrenze und somit unter dem in 
der Trinkwasserverordnung angeführten Richtwert.

Ing. Andrea Kretz Mautern, 10.06.2026
Projektleiter

Allgemeine Legende:
Messwert: n.n. …nicht nachweisbar, n.b. … Messwert kleiner als Bestimmungsgrenze
BG: Bestimmungsgrenze der Standardmethode
MVK: Mindestverfahrenskennwert ("Messunsicherheit") für die Beurteilung gemäß Österr. Lebensmittelbuch
MU: erweiterte Messunsicherheit (k=2) des Ergebnisses in % des Messwertes oder in Messwerteinheiten (ohne %-Angabe)
Akk: A…akkreditiertes Verfahren, nA…nicht akkreditiertes Verfahren
FV: Fremdvergabe der Analytik bei mit "FV" gekennzeichneten Parametern
Norm: analytisches Verfahren
Die Summenbildung mehrerer Parameter erfolgt gemäß ONR 136602-V2 mit der Festlegung, dass Werte kleiner Bestimmungsgrenze als Nullwerte 
behandelt werden.
Wenn nicht anders angegeben, wird die Messunsicherheit bei der Beurteilung der Ergebnisse gegenüber Grenzwerten nicht in Betracht gezogen.

Parameterreferenz:
Parameter Einheit BG MU Akk. FV Norm
Eisen (als Fe) mg/l 0,010 10,3% A - ÖNORM EN ISO 11885
Mangan (als Mn) mg/l 0,006 6,1% A - ÖNORM EN ISO 11885

Normenreferenz für die Analytik:
Verfahren/Norm Ausgabe Titel
ÖNORM EN ISO 
11885 01.11.2009 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-

Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) (keine Bestimmung von Ga, In, Ti und Zr)
ÖNORM M 6620 15.12.2012 Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der äußeren Beschaffenheit einer Wasserprobe

Normenreferenz für die Probenahme:
Verfahren/Norm Ausgabe Titel
-- -- überbrachte Probe
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